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LUDWIGSBURG Baulicher Zustand vom 24.05.2018

Fassade

Bild 1 Bild 2

Bild 1: typische Fassadengestaltung der b0er Jahre
Bild 2: Betonrahmen / BrUstung mit Mosaikfliesen / Holzfenster
Bild 3: defekter Sonnenschutz / Dachdeckung und Traufe
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LUDWIGSBURG Baulicher Zustand vom 24.05.2018

Fassade

Bild 1: schadhafter Fliesenbelag und Gelanderbefestigungen der Balkone
Bild 2: schadhafte Kragplatten der Balkone

Bild 3: schadhafte Putzfassade
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5 LUDWIGSBURG Baulicher Zustand vom 24.05.2018

Fassade

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 1: Betonrahmen, korrodierter Bewehrungsstahl
Bild 2: Betonrahmen, Abplatzungen

Bild 3: Ablosung der Putzflachen im gesamten Sockelbereich wegen aufsteigender
Feuchtigkeit
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LUDWIGSBURG Baulicher Zustand vom 24.05.2018

Ehemalige Feuerwehrraume

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 1: Garage im Rohbauzustand
Bild 2: alte Garagentore

Bild 3: korrodierter Stahltrager
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LUDWIGSBURG Baulicher Zustand vom 24.05.2018

Technische Anlagen

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 1: Heizungssteuerung
Bild 2: Heizkessel

Bild 3: Heizungsverteilung
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LUDWIGSBURG Baulicher Zustand vom 24.05.2018

Technische Ausstattung
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Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 1+2: Sanitaranlagen fur Besucher- und Mitarbeiter
Bild 3: vorh. Gussheizkérper und Beleuchtung

Bild 4: Elektro-Unterverteilung
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